
さくら市水道水の放射性物質濃度測定実施状況　（放射性ヨウ素、放射性セシウム）
平成２３年６月以降の結果

ヨウ素１３１ セシウム１３４ セシウム１３７

指標値３００（乳児用規制値100） 指標値２００ 指標値２００

馬場浄水場 H23.6.2 8:50 不検出（９．７未満） 不検出（５．９未満） 不検出（４．６未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

馬場浄水場 H23.6.9 9:10 不検出（６．３未満） 不検出（５．０未満） 不検出（５．５未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

馬場浄水場 H23.6.16 9:00 不検出（６．０未満） 不検出（３．７未満） 不検出（４．２未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

馬場浄水場 H23.6.23 9:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

馬場浄水場 H23.6.30 8:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

馬場浄水場 H23.7.7 8:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

馬場浄水場 H23.8.11 9:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

馬場浄水場 H23.9.1 10:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.6.2 9:10 不検出（９．９未満） 不検出（４．４未満） 不検出（４．０未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

押上浄水場 H23.6.9 9:25 不検出（７．２未満） 不検出（４．３未満） 不検出（４．５未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

押上浄水場 H23.6.16 9:20 不検出（５．７未満） 不検出（４．７未満） 不検出（４．５未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

押上浄水場 H23.6.23 9:20 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.6.30 9:10 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.7.7 9:10 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.7.21 8:55 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.8.25 8:55 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

押上浄水場 H23.9.22 9:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 平成理研 株式会社

野辺山浄水場 H23.6.2 9:30 不検出（９．３未満） 不検出（４．４未満） 不検出（４．１未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

野辺山浄水場 H23.6.9 9:50 不検出（７．２未満） 不検出（５．２未満） 不検出（４．７未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

野辺山浄水場 H23.6.16 9:50 不検出（６．３未満） 不検出（４．０未満） 不検出（５．２未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

野辺山浄水場 H23.6.23 8:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

野辺山浄水場 H23.6.30 9:40 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

野辺山浄水場 H23.7.7 9:40 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

野辺山浄水場 H23.7.14 9:10 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

野辺山浄水場 H23.8.11 9:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

野辺山浄水場 H23.9.8 9:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.6.2 10:00 不検出（９．２未満） 不検出（４．６未満） 不検出（５．０未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

河戸浄水場 H23.6.9 10:15 不検出（５．８未満） 不検出（４．３未満） 不検出（５．０未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

河戸浄水場 H23.6.16 10:20 不検出（５．９未満） 不検出（４．０未満） 不検出（４．２未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

河戸浄水場 H23.6.23 10:30 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.6.30 10:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.7.7 10:10 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.7.21 9:35 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.8.18 9:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

河戸浄水場 H23.9.15 9:10 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 平成理研 株式会社

鹿子畑仮設浄水場 H23.6.2 10:30 不検出（８．２未満） 不検出（５．２未満） 不検出（４．９未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

鹿子畑仮設浄水場 H23.6.9 10:35 不検出（６．５未満） 不検出（４．８未満） 不検出（４．９未満） 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

鹿子畑仮設浄水場 H23.6.16 10:50 不検出（５．９未満） 不検出（４．３未満） 5.0 東京ニュークリアー・サービス（株）つくば開発センター

鹿子畑仮設浄水場 H23.6.23 11:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

鹿子畑仮設浄水場 H23.6.30 10:30 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

鹿子畑仮設浄水場 H23.7.7 10:30 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

鹿子畑仮設浄水場 H23.7.21 10:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

鹿子畑仮設浄水場 H23.8.25 10:00 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 日立協和エンジニアリング（株）

鹿子畑仮設浄水場 H23.9.22 9:50 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 不検出（１０未満） 平成理研 株式会社

採取場所 採取日時

測定結果（Ｂｑ／ｋｇ）

検査機関

※指標値：　飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の指標値

※乳児用規制値：　食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な規制値


